Y

- "

Miejskie Przedsi¢biorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
Brzegi Dolne 1
38-700 Ustrzyki Dolne
LABORATORIUM SUW

SPRAWOZDANIE NR 204/2021 Z BADANIA WODY
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Zleceniodawca

Zaktad/ Imie i nazwisko

Gminny Zaklad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0.

Adres

38-713 Lutowiska

Telefon

(13) 461 00 12 w. 36

Obiekt badan

Nazwa badanego
materiatu

woda /us*

Miejsce poboru

Wodociag Smolnik — Stacja SUW

Data i godzina poboru/
przyjecia préby

08.06.2021 r. godz. 11%/08.06.2021 r. godz. 123°

Kod probki

441/US

ID PPPW

Sposéb pobrania/ numer
protokotu poboru

Probka zostata pobrana i dostarczona przez uprawnionego probobiorce:
Anna Gibata, protokoét nr: 99/06/2021

Data rozpoczecia badan | 08.06.2021 r.
Data zakonczenia
badar 11.06.2021 r.
Opis i identyfikacja .
probki przejrzysta
Uwagi =

Wyniki badan dotyczg wytacznie badanych materiatow. Bez pisemnego zezwolenia Laboratorium SUW Miejskiego Przedsiebiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. nie wolno powiela¢ fragmentéw sprawozdania pisemnego wynikéw badan.

Klient ma prawo do ztozenia reklamacji na pismie w terminie 14 dni od daty otrzymania ninicjszego sprawozdania

numer: RB-07.00

obowigzuje od: 08.04.2019
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Badana wielko$¢ | Wynik | Niepewno$é qeanStka | Zakres pa ‘metryczna Metoda
; ‘ : L mlary ex L
: pomiaru badawczy
Barwa ** akceptowalna PN-EN ISO 7887:
(5) +0,22 mg P/l 5-70 1) 2012 +A1:2015-06
Metoda D
Metnosé ** 0,38 + 0,017 NTU 0,1-100 1 PN-EN ISO
7027-1:2016
Zapach ** akceptowalny - akceptowalny metoda B PN-EN
jakosciowa 1SO1622:2006
Smak ** akceptowalny - akceptowalny metoda 2 PN-EN
jakosciowa [SO1622:2006
Przewodno$¢ PN-EN
elektryczna 1121 + 1 uS/ecm 147-12900 2500 27888:1999
wlasciwa w 25°C *x
Odczyn ** 7,7 +0,016 pH 4-10 6,5-9,5 PN-EN ISO
10523:2012
Chlor wolny ** 0,11 +0,001 mg/l 0,10-2,0 0,3 PB-06.00 Wyd.2
z23.03.2011
Bakterie grupy 0 - Jtk/100 ml od 1 jtk/100 0 PN-EN ISO
coli ** ml 9308-1:2014
+A1:2017-04
Escherichia coli ** 0 - Jjtk/100 ml od 1jtk/100 0 PN-EN ISO
ml 9308-1:2014
+A1:2017-04
Enterokoki ** 0 - ~ jtk/100 ml od 1 jtk/100 0 PN-EN ISO
ml 7899-2:2004 |
Clostridium 0 - jtk/100 ml od 1 jtk/100 0 PN-EN ISO
perfringens ** ml 14189:2016-10
Ogolna liczba bez PN-EN ISO
mikroorganizmow | nieprawidlowych | [54:161] jtk/1 ml od 1 jtk/100 i 6222:2004
w 22°C+2po 72 h** zmian ml
(93)
Autoryzowat: LABORANT Zatwierdzit: SpECJALlSTA
Laboratorium SUW Solina osci

mgr Ar}ﬁ ibata

s. jak
Laboratonum SUW Solina
inz. Edyta Zajqc

LT A
podpis: (WOQM

data: 11.06.2021 r.

podpis:

data: 11.06.2021 r.

uzyte skroty:
* us- ustuga

N

** metoda badawcza zatwierdzona przez PPIS dla powiatu bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych. (Decyzja nr: PSK.9020.1.2.2021)
*** zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi

(Dz.U.z2017 r, poz.2294)
U Akceptowalna przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian. Pozadana warto$¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta- do 15 mg Pt/I
' Akceptowalny przez konsumentow i bez nieprawidlowych zmian.
¥ Bez nieprawidlowych zmian. Zaleca sic, aby ogélna liczba mikroorganizmow nie przekraczata :
wodociggowej, 200 jtk/Iml w kranie konsumenta.

100jtk/Iml w wodzie wprowadzanej do sieci

numer: RB-07.00

obowigzuje od: 08.04.2019




