Miejskie Przedsigbiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.0.

Brzegi Dolne 1
38-700 Ustrzyki Dolne
LABORATORIUM SUW

SPRAWOZDANIE NR 74/2020 Z BADANIA WODY

Strona 1/2

Zleceniodawca

Zakiad/ Imie i nazwisko

Gminny Zaktad Gospodarki Komunalne)

Adres

38- 713 Lutowiska

Telefon

]{'13) 461 00 13 w. 36

Obiekt badan
Nazwa badanego ) *
materiatu woda /us
Miejsce poboru SUW Muczne

Data i godzina poboru/
przyjecia proby

24.03.2020 r. godz. 11'°/24.03.2020 r. godz.12*

Kod probki

197/US

ID PPPW

Sposob pobranial/ numer
protokofu poboru

Probka zostala pobrana i dostarczona przez uprawnionego probobiorcg:
Anna Gibala. protokot nr: 33/03/2020

Data rozpoczecia badan

24.03.2020 1.

Data zakonczenia
badan

27.03.2020 r.

Opis | identyfikacja
probki

przejrzysta

Uwagi

Wyniki badan dotycza wylacznie badanych materialéw Bez pisemnego zezwolenia Laboratorium SUW Miejskiego Przedsigbiorstwa
Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. nie welno powielac fragmentow sprawozdania pisemnego wynikéw badan.

Klient ma prawo do zlozenia reklamacii na pismic w terninie 14 dni od daty otrzymania ninigjszego sprawozdania

numer RB-01 00/5 obowiazuje od 19 10.2015



WYNIKI BADAN Strona
g B ke | ik | TAN0SUE G Sakrcs warttos-L Metod
p- adana wicelkKosc yni m-iary badawczy parametryczna etoda
b Barwa ** 5 mg Pt/l 5-70 akceptowalny PN-EN [SO 7887:
2012 +A1:2015-06
Metoda 1)
2. Metnosc ** 0.19 NTU 0,1-100 | PN-EN ISO
- 7027-1:2016
3. Zapach *#* akceptowalny | akceptowalny | metoda akceptowalny PN-EN
- Jakosciowa 1501622:2006
4, Smak ** akceptowalny | akceptowalny metoda akceptowalny PN-EN
| Jakosciowa 1SO1622:2006
5. Przewodnos¢ 296 PN-EN
elektryczna wlasciwa uS/em 147-12900 2500 27888:1999
w25 C **
6. Odczyn ** 7,95 pH 4-10 6,5-9,5 PN-EN ISO
) 10523:2012 '
7. Chlor wolny ** 0,23 mg/l 0,10-2.0 0,3 PB-06.00 Wyd.2
' z23.03.2011
8. Bakterie grupy 0 itk/100ml od 1 jtk/100 0 PN-EN [SO
coli ** ml 9308-1:2014
+A1:2017-04
9. Escherichia coli ** 0 Jtk/100mI od | jtk/100 0 PN-EN ISO
ml 9308-1:2014
- +A1:2017-04
10. | Enterokoki ** 0 Jk100mI od | jtk/100 0 PN-EN ISO
ml 7899-2:2004
11, | Ogodlna liczba bes Jtk/Tml od 1jtk/100 | bez nieprawidiowyeh | PN-EN ISO
mikroorganizmow nicprawidlowyeh m! zmian 6222:2004
w 22°C+2 zmian (100 jtk/Tml )
po 72 h** o wpru“:d::;jcjltln sieci
wodociagowe]
Autoryzowal: LABORANT Zatwierdzil: T
Laboratcrl;ﬁsuw Solina I abfu‘ril{;rh}uo TE:‘Ll':‘:dvlslc:(lina
mgr Aripa Gibata {}%ﬂ

uzyte skroty:
* us- usfuga

inz. Ewa Laclowska

** metoda badawcza zatwierdzona przez PPIS dla powiatu bieszczadzkiego i leskiego w Ustrzykach Dolnych.
(Decyzja nr: PS1. 470.3.1.2020)

numer: RB-01 00/5

obowiazuje od: 19.10.2015
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