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A ﬁ ZESTAWIENIE
‘ wynikéw badanych parametréw, niezgodnych z wymaganiami
JARS SA.
’ Zleceniodawca: Gminny Zaktad Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. 38-713 Lutowiska ul. Lutowiska 14 ,
Iilecenie Nr. 4411/06/2019 I

e ok ; 5 : :
Przedmiot badania: Woda przeznaczona do spozycia

—

Adres poboru: 38-713 Lutowiska
Miejsce paboru; Wodociag Zatwarnica -Stacja Uzdatniania Wody
Pochodzenie wody: suw
Rodzaj ujecia: brak danych
Temp. pobranej prébki: 15:1°C
Data i godzina: 03-07-2019
Numer prébki: 2359/07/19 Ocena prébki: bez zastrzezeri
Lab. Badany parametr jm. Metodyka badania wg Wymagania Wynik Niepewnosé N
; = (Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014-
Liczba b"’z‘:j;" Z8UPY | ik/100ml 12, (Ae) PN-EN 1SO 9308- 0+ 59 N
1:2014-12/A1:2017-04
Liczba enterokokéw jtk/100ml (Ae) PN-EN ISO 7899-2:2004 0+ 30 N
(Ae) PN-EN ISO 9308-1:2014-
Liczba Escherichia coli jtk/100mI 12, (Ae) PN-EN ISO 9308- 0+ 59 N
| | 1:2014-12/A1:2017-04 -




